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OBIEKT: Oswietlenie uliczne w miejscowosci Janow przy
ul. Narcyzowej, Liliowej, Fiotkowej, R6zanej,
Krokusowej, Konwaliowej i Tulipanowej
w Janowie

TEMAT: Budowa instalacji oswietlenia ulicznego przy
drogach gminnych dz. Nr 340, 388, 387, 1590,
1570, 1657 w m. Janow
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWIERA:

ZALACZNIKI:

. Petnomocnictwo z dn. 29.04.2016r. wydane przez Waijta Gminy Janéw.
- Warunki przytagczenia nr WP/032023/2016/008R02 z dn. 6.05.2016r. wydane przez

TAURON Dystrybucja S.A. - (utracily waznosé).
TAURON Dystrybucja S.A wydal nowe warunki nr WP/072724/201 9/008R02 z dnia

2019-09-12 (zmiany pokazano na rys.)

- Warunki przylgczenia nr WP/032021/2016/008R02 z dn. 6.05.2016r. wydane przez

TAURON Dystrybucja S.A. — zostaly zrealizowane w | etapie.

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janéw.

. Wykaz wlascicieli nieruchomosci objetych inwestycja.

. Informacje o dziatkach objetych przedmiotowg inwestycjg w m. Jandw.

. Pisemne zgody (w formie umowy) wiascicieli nieruchomosci objetych inwestycja na

realizacje przedmiotowej inwestycji przez teren tych nieruchomosci.

. Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.220:2016 z dn. 23.05.2016r.

. CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.

Opis techniczny.

Ochrona $rodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa.
Obszar oddziatywania obiektu.
Obliczenia techniczne.

Uwagi koricowe.

Zestawienie materiatow.

10. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa | ochrony zdrowia

lll. RYSUNK]I

1.

Plan realizacyjny budowy instalacji o$wietlenia ulicznego przy drogach gminnych:
ul. Narcyzowa, Liliowa, Fiotkowa, Rézana, Krokusowa, Konwaliowa i Tulipanowa (dz. Nr 340,
388, 387, 1590, 1570, 54) w m. Janow pokazany na mapie w skali 1: 500 - rys.nr1i2

Schemat ideowy zasilania instalacji o$wietlenia ulicznego przy drogach gminnych: ul. Narcyzowa,
Liliowa, Fiotkowa, Rézana, Krokusowa, Konwaliowa i Tulipanowa - rys. nr 3.

Schemat ideowy SP + SSO - rys. nr 4. — Zigcze pomiarowo rozdzielcze zabuduje
TAURON Dystrybucja S.A. w ramach optaty przylaczeniowej i jest tematem
odrebnego opracowania.

Schemat ideowy rozdzielnicy osw. ul. w S-35 Janéw 1 - rys. nr 5.
Rysunek stupa o$wietleniowego - rys. nr 6.

Karta katalogowa oprawy Malaga 2 SGS 103/70.- ul. Narcyzowa i Magnoliowa zastepuja
oprawy LED 1TRON - 41,5 W opisane w »Szczegolowej Specyfikacji Technicznej”

Tablica skrzyzowar i zblizen kabli do innych urzadzen podziemnych.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu - czesé elektryczna:

w zakresie budowy instalacji oSwietlenia ulicznego przy drogach gminnych: ul. Narcyzowa,
Liliowa, Fiotkowa, R6zana, Krokusowa, Konwaliowa i Tulipanowa (dz. Nr 340, 388, 387,
1590, 1570, 1657) w m. Janéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant

Podpis, data podpisania

Pryczyrnski Henryk
Uor. Nr UAN-VII-7342/79/94
Upowazmiony do kierowania, nadzorowant»
nudowy 1+ robot w zakresie sieci
i an oy etekirycznych, projektowane
nslaiacy elekirycznych w budowrnictwic
tel. 327-81-69

EXTRYCZNYCH
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STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE



GMINA JANOW

ul. Czestochowska 1
42-253 Jandéw _ Janéw, dn. 29.04.2016r.

NIP: 949-21-92-090

PEENOMOCNICTWO

Gmina Janéw upowaznia projektanta Henryka Pryczynskiego do reprezentowania
Gminy Janéw przed organami administracji publicznej, urzedami i instytucjami, przed
‘wiascicielami i uzytkownikami nieruchomosgci oraz innymi osobami we wszystkich sprawach
zwigzanych z -pozyskiwaniem dokumentéw 1i. uzgodnien dotyczacych - wykonania
dokumentacji projektowej “Oraz wystgpowania' W imieniu zarzadcy drogi gminnej celem’
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje 'inwestycji drogowej pn. ;, Budowa oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Janow ul. T: ulipanowa, Liliowa, Fiotkowa, Rézana”,

WoitGlininy ]axzéw

mgr Jdanna Sc|gaj

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8EE-P3I-RK8 *

Pan Henryk Pryczynski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8492/02

adres zamieszkania ul. Zurawska 23, 42-253 Jandw

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa I posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wlasnorecznymi.)

ZAZGC “NOSC
7 ORYGNALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontzktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AZL-6EZ-T3K *

Pan Zbigniew Grabowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4610/07
adres zamieszkania ul. Zurawska 23, 42-253 Janéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Ut Bud.nr SLk /0078 /0HE /06

inZ. Zbigniew\Grabowski

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjsz
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownict
Budownictwa.

ym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
wa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
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SLK/OKK/71 32/0078/03 . Katowice, dnig 14 grudnia 20085 1.

DECYZJa

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architekiow, inzynieréw budownictws oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 I. Nr 5, poz. 42 7 péZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pki 2 j yst 2, at. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 fipca 1984 I. Prawo budowiane
(DzU. z 2003 1. Nr 207, poz. 2018 z pozn. Zm.) oraz § 11 ust 1 Pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty j Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ‘samotzisinych funkgji technicznych
W budownictwie {Dz.U. z:20068 r. Nr B3, poz. 578 z pegn. Zm.) W ozwigzkti z an 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina $t.01p
' : nadaje ‘
Panu(l) Zbigniewowi ‘Grabowskismuy
~_Technik ele -
ur. dnia 08 maja 1970 w Lgoczance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0078/0HOE 08

_do kierowania robotami budowlanymiw ograniczonym 2akrésie
W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacji i Urzadzen elsktrycznych i

eiektroenergetyczn}rch
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej izby Inzynierow Budo;/vnichva w Katowicach
na Podsiawie profokoldw z postepowania kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu,

Szczegslowy Zakres uprawnies; Jjest okrsslony na odwrocis niniejszej decyzji,

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 visw ustewy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
t&chnicznych w budownictwie stanowi wpis do caritralnego rejestru Glbwnego Inspekiora Nadzoru Budowiznego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, )

2.0d niniejszej decyzjl siuzy odwotanie do Krejowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynisréw Budoumictvvﬁ3
w Warszawis, za posredniciwern Ckrggowe] Komisji Kwalifikacyjnsj S1.018 W Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jgj dorgczenia.

Otizymuyjg; . Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Zbigniew Grabowski .
urawska 23 o 1 £ =—p =
42-253 Jandw , Mgr Inz. Zbignisw Dzierzawicz
g. Okregowa Radz {zby , .
. Gidwny Inspektor . -
Nadzoru Budowiansgo Mgrinz. 8 %*a\% rkiswicz
4* ° a/a. 3- 6 {j\5 7 P
Wgr inz. Tadeusz Lipinski:
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Upt. Bud. nr SIK 78,/0HOE /06
inz. Zbigniew\orabowski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 2,34 j 5 Prawa budowlanego
Pan(i) Zbigniew Grabowski w specjalnoscei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji | urzadzet;
slsktrycznyeh i elekiroenergetycznych w ograniczonym zakresie jest uprawniony(a) do:

— kierowania budowg lub innymi robgtami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, |
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
— - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw bﬁaéw'lénych'

w.ograniczonym zakresie.

Zgodnie z § 5 ust B 'ro'zporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej -i- Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994 r. niniejszé uprewnienia stanowig boéstawg do kierowania budo\}s;a
i robotami budowlanymi przy wykonywaniy instelacji | urzadzen niskiego napiecia
{wraz z przylgczami) w budowniciwie jednorodzinnym i 'zagrodowym oraz innych budynkow
0 kubaturze do 1 000 m® | prostej funkeji technologicznej takich Jak magazyny, niswielkie obiekly

handiowe i rzemieslnicze.

Zgodnie z § 2. tozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestzennsj i Budowniciwa

Z dnia 30 grudnia 1984 r. wiw uprawnienia nie obejmujg dziatalnosc zawodowe] w zakresie

projekiowania | budowy:

— instalacji urzadzen technicznych shuzacych do ubrzymania ruchu j transporiu kolsjowego,

— sialych | tymczasowych budynkéw stuzageych do celéw technicznych w komunikacji koisjowe],
Z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calose! Jub w czesel do uzyiku publicznego, |

= urzadzeri transportowych linowych 1 linowo - terenowych shizgeych do publicznego pz'iéwozu

©s0b w celach turystyczno - sportowych.

o o PRZEWODNICZACGY
7ZAZGO DNOSC__ : . OlfRE?ow;J KOMISJI KWALIFIKACYINE)
' Z ORYGINALEM VAL

. Er:ﬂ ijg'nieﬁl Me >
Upr. Bud. nv SLK/§078/0HOE /06

inz. Zbigniew{Grabowski
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R DYSTRYBUCJA
1038601591
Czestochowa, dnia 17-09-2019 Gmina Janéw
Nasz znak; TD/BOP/2019-09-17/0000436 ul. sz:tgggjﬁlg “1'
Nr wniosku: 072724/2019/008R02 s <% o i

Data wptynigcia wniosku: 04.09.2019 r.
Barcode: 1014276939

Dotyczy: przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.09.2019 r. w zatgczeniu przesylamy warunki przylaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektuy:
okre$lenie obiektu: Oswietlenie uliczne,
moc przytgczeniowa: 2,5 kW,
lokalizacja obiektu: 42-253 Janéw ul. R6zana , dz. nr 388, 387, 1590, 1570, 1657, gmina Jandw.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przeslanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punkiu Obslugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje waznosé przez 60 dni
kalendarzowych od daty wysitania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tre$ci — konieczne bedzie woéwczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o 2awarcie/zmiang umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgezniki:
1 x warunki przytgczenia
2 X projekt umowy o przyfaczenie /”

K/o:
T x OMP a/a
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# TAURON

Czestochowa, dn. 2019-09-12 Gmina Janéw
. LT e ul. Czgstochowska 1
Nr warunkéw: WP/072724/2019/008R02 42-253 JANOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Janéw
ul. Czestochowska 1
42-253 JANOW
Obiekt: Oswietienie uliczhe

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Rézana
42-253 Janéw
numery dzialek: 388, 387, 1590, 1570, 1657

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2019-09-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-09-04, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylgcze 1: 2,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: wwolne pole rozdzielnicy nN w stagji transformatorowej SN/nN S-698 Janéw
7 osiedie.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. w rozdzielnicy nN zabuduje roztgcznik
bezpiecznikowy listwowy NH oraz wykona przylgcze kablowe 1 kV o liczbie i przekroju zyly
4x35 mm?2, zabuduje zestaw zigczowo-pomiarowy, usytuowany w bezposéredniej bliskosci staci
transformatorowej S-698 z dostepem od strony drogi/ulicy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca winien wykonaé:

- bezpos$rednio przy zestawie zigczowo-pomiarowym (w miejscu uzgodnionym z TAURON
Dystrybucja S.A.) zabudowaé szafkg sterownicza oswietlenia ulicznego  zgodnie
z obowigzujgcymi standardami,

* szafke sterowniczg (zamykang na zamek odbiorcy) nalezy wyposazyé w:
- zabezpieczenia obwodu oswietleniowego,
- ukiad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewki stycznika i sterownik
- jednokreskowy schemat uktadu polgczeri.



Strona 2z 4

- potgczenie szafki sterowniczej z zestawem pomiarowym nalezy wykonac z wykorzystaniem kabla
np. typu NA2XY-J 4x35 mm?

- zabudowa¢ latarnie o$wietleniowe i zasili¢ je z szafki sterowniczej za pomoca linii kabiowej lub
kablowo napowietrznej np. typu NA2XY-J 4x35 mm? lub AsXSn 2x25 mm?2,

- dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowaé odpowiednie urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowe;j,

- oprawy o$wietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by& wykonane w Il klasie ochronnosci,

- wykona¢ trwale oznakowanie wybudowanej linii oswietleniowej w postaci czarnych napiséw na
bialym tle okreslajacych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajgc napisy ,UG".
Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone w szczegélnosci na dobudowanych latarniach
oSwietleniowych oraz na przewodzie o§wietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do
przewodu tabliczki z napisem ,UG" ).

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji
transformatorowej.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wyigcznik 3-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym Zlokalizowanym przy stacji transformatorowej.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyja¢ wg obliczer, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg 0s04.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TT

. OkreSla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dia przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, 4. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaki6ceri o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalaciji do przylgczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
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5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

8. OkreSlony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zr6dio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Rogut Jacek
Grupa: O08R02

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o pryigczenie

K/o:
1 x OMP



il. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowany na podstawie:

- zlecenia Inwestora t.j. Gminy Janéw,

- warunkow przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej nr WP/032023/2016/008R02 —
zrealizowano w | etapie.

- Warunki-WP/032021/2016/008R02 z dn. 6.05.2016r. wydanych przez TAURON
Dystrybucja S.A - stracity waznosé

- nowe warunki WP/072724/2019/008R02 z dnia 2019-09-12

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janéw,

- obowigzujgcych norm i przepiséw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy budowy instaiacji o$wietlenia ulicznego przy drogach gminnych tj, ulice
Narcyzowa, Liliowa, Fiotkowa, Rézana, Krokusowa, Konwaliowa i Tulipanowa w
miejscowosci Jandw i obejmuje:
- budowe kablowych linii o$wietlenia ulicznego 1 kV relacii:
= proj. szafka sterowania oéw. ul. SSO - stupy oéwietleniowe 1/UG + 18/UG,
= proj. szafka sterowania oéw. ul. SSO - stupy oéwietleniowe 19/UG + 39/UG,
* istniejaca tablica odw. ul. w stacji 4S-35 Janéw 1 - stupy oéwietleniowe 1/UG +
7/1UG,
- budowe stupdw oswietleniowych 1/UG + 39/UG, 1/UG + 7/UG,
- budowe zestawu skiadajgcego sig z szafki pomiarowej SP i szafki sterowania oéw. ul.
SSO,
- ochrong przeciwporazeniows i przeciwprzepieciows,

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii XXV!I obiektéw budowlanych.
Diugoéé projektowanej kablowej linii oswietlenia ulicznego wynosi 2211 m.

3. OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z warunkami WP072724/2019/008R02 przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
przyjeto do opracowania projektu:

miejsce przytgczenia — wolne pole rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN S — 698
Janéw Osiedle

moc przytgczeniowa - 2,5 kW - dla projektowanej budowy instalacji oswietlenia ulicznego,
napiecie zasilania - 400/230 V

pomiar energii elektrycznej - proj. 3 fazowy licznik energii czynnej zabudowany w
projektowanej szafce pomiarowej SP zabudowane;j przy stacji transf. 15/0,4 kV S-698 Janéw
7 Osiedie.

Zlacze pomiarowo-rozdzielcze zabuduje TAURON Dystrybucja w ramach oplaty
przytaczeniowej do sieci .

ukiad sieciowy - TT

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej WP/032021/2016/008R02

-przyjeto do opracowania projektu:

miejsce przylgczenia —~ szafka o$wietlenia ulic zabudowana na stacji transf. 15/0,4 kV

45-35 Janéw 1,

moc przytgczeniowa - 0,7 kW - dla projektowanej dobudowy instalacji oswietlenia ulicznego,

napiecie zasilania - 400/230 V

pomiar energii elektrycznej - istn. 3 fazowy ficznik energii czynnej zabudowany w stacji

transf. 15/0,4 kV 4S-35 Janéw 1,

ukiad sieciowy - TT

zabezpieczenie gtéwne - rozigcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami 32 A zabudowany
w istn. szafce o$wietlenia ulic zabudowanej na stacji transf.
15/0,4 kV 4S-35 Jandw 1.

1



Dia nowych warunkéw nr WP/072724/2019/008R02 z dnia 2019-09-12 wydanych przez
TAURON Dystrybucja S.A. wprowadza si¢ korekte sposobu przylaczenia instalacji
o$wietlenia ulicznego do sieci Dystrybucyjnej — Zestaw pomiarowo-rozdzielczy
zabuduje TAURON Dystrybucja S.A.

3.1. Szafka sterownicza o$wietlenia ulicznego SSO.

Przy wybudowanym przez TAURON Dystrybucja S.A. zigczu pomiarowo-rozdzielczym
zasilanym linig kablowa 0,4 kV ze stacji transf. 15/0,4 kV 4S-698 Janéw 7 Osiedle w miejscu
pokazanym na planie realizacyjnym w skali 1: 500 (rys. nr 1) ul. Narcyzowa projektuje sie
zabudowe szafki sterownicze] sktadajgcej sie.

Skrzynke sterowania o$wietleniem SSO nalezy wyposazyé w:

- stycznik SM 325,

- wylgcznik nadmiarowo-pradowy typu S-311B o wartosci 4 A |

- 2 rozigezniki bezpiecznikowe wielkosci 00 z bezpiecznikami WTN-00/gG o wartoéci 16 A,
- przefgcznik FR 321 3-polozeniowy 20 A.

- sterownik typu SOUL CPA-4.1 '

- schemat ideowy uktadu sterowania . (

Schemat ideowy, rysunek montazowy szafki sterowniczej przedstawiono na rys. nr 4.
Skrzynke sterowania o$wietleniem SSO przystosowaé do zamykania na zamek U.G. ktéra
pozostaje w eksploatacji i na majgtku U.G.

Zasilanie projektowanej szafki sterowania oswietlenia nalezy wykona¢ kablem YKY
4x10mm? o diugoéci 4 m. v

Skrzynka pomiarowo rozdzielcza — po podpisaniu umowy przytaczeniowej, zabudowana
zostanie przez TAURON Dystrybucja S.A. i pozostaje na majatku w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A..

3.2. Kablowe linie oswietlenia ulicznego.

Od projektowanej szafki sterownia SSO projektuje sig wybudowanie 2 finii kablowych 1 kV
typu YAKXS 4 x 35 mm? o tgcznych diugosciach:

- 732 m do stupdw oswietlenia ulicznego L1/UG + L17/UG,

- 1170 m do stupéw oswistlenia ulicznego L18/UG + L39/UG,

Od istniejgcej rozdzielnicy osw. ul. zabudowanej na stacji transformatorowej 15/0,4 kV 4S-35
Janéw 1 projektuje sie wybudowanie linii kablowej 1 kV typu YAKXS 4 x 35 mm? o fgcznej
dtugoéci 309 m. — wykonano w | etapie

Linie kablowe nalezy wybudowa¢ po trasie pokazanej na planie realizacyjnym - rys. nr 1i 2.
Projektowane lini¢ kablowe 1 kV zgodnie z norma nr N SEP-E-004 nalezy ukfadaé w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi na 10cm warstwie piasku, nastepnie
kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, po czym utozyé
tasme z folii PCV koloru niebieskiego o szerokosci 30cm i zasypaé réw kablowy gruntem
rodzimym. Przy stupach osw. ul. kable nalezy ukladaé z 1,5 m zapasem, a na kablach
nalezy umiesci¢ opaski identyfikacyjne w odlegiosciach nie wiekszych niz 10 m.

W miejscach zblizenia i skrzyzowania kabli z istniejgcg infrastrukturg podziemna,
z wjazdami na posesje kable nalezy utozy¢ w rurach ostonowych Arota DVK-75
i SRS-75 o diugosciach podanych narys. nr1i2.

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli oéw. ul. z istniejgcymi kablami 15 i 0,4 kV
na tych kablach nalezy zabudowaé dwudzielne rury ostonowe A 110 PS o dtugosci 1,5 m na
kablach 0,4 kV i A 160 PS o diugosci 2 m na kablach 15 kV.



3.3. Stupy oswietlenia ulicznego.

W miejscach pokazanych na planie realizacyjnym - rys. nr 1 2 zaprojektowano zabudowe
46 szt. ocynkowanych stupdw ulicznych typu CC 6m 60/144/3 na fundamentach F-100/30
i z wysiegnikami WGS 1/1,5/10 prod. ,Kromiss-Bis” (EUROPOLES).

Na projektowanych stupach nalezy zabudowaé oprawy o$wietleniowe zgodnie z ustaleniami
inwestora. Dla pierwszego etapu budowy zabudowano oprawy oswietleniowe typu Malaga 2
SGS-103/70 wykonane w Il klasie ochronnosci z lampa typu SON-T Pia Plus 70.

Dia drugiego etapu inwestor zaleca zabudowe opraw typu LED | TRON — 41 .5 W zgodnie ze
specyfikacjg techniczna.

Przylgczenie kabli zasilajgcych w stupie o$w. ul. nalezy wykona¢ na tabliczkach TB-1 prod.
ZPSO ,ROSA” wykonanych w 1l klasie ochronnosci, zabudowanych we wnekach stupow,
natomiast do podigczenia poszczegélnych opraw o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowad
przewody YDY 2 x 1,5mm?450/750V umieszczone dodatkowo w rurkach instalacyjnych RL
18. Do zabezpieczenia kazdej oprawy nalezy zastosowaé wkiadki bezpiecznikowe BiWiz/
E14 owartosci 4A.

Dla identyfikacji wiasciciela wybudowanego os$wietlenia ulicznego na stupach osw.ul. i na
oprawach nalezy umiesci¢ trwafe oznakowanie w postaci czarnego napisu ,UG” na bialym
tle.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Linie kablowe 1 kV projektowane sg zgodnie z warunkami przytgczenia w uktadzie sieci TT.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) i posrednim (ochrona
dodatkowa) stanowig izolowane obudowy tabliczek TB-1, izolowane obudowy opraw
o$wietleniowych, wykonane z tworzywa izolacyjnego, niepainego, w Il kiasie ochronnosci,
posiadajace stopiefi ochrony nie mnigjszy niz IP 43. Takze projektowane kable 1 kV
i przewody w izolacji 450/750V wykonane sg w podwodjnej izolacji i nie wymagaja
zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrone przeciwprzepigciows dla projektowane;j instalacji o$wietlenia drogowego stanowié
beda istniejgce ograniczniki przepieé¢ zabudowane w stacjach 15/0,4 kV 4S-35 i 4S-698.

4. OCHRONA SRODOWISKA.

Kablowe linie oswietlenia ulicznego zaprojektowano z materialébw podiegajacych
przetworzeniu i utylizacji po zakoficzonym okresie eksploatacji.

Przebieg trasy projektowanych linii oéwietlenia ulicznego nie przewiduje wycinki istniejgcego
drzewostanu.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanych linii kablowych os$wietlenia
ulicznego oraz uregulowania odnoszace sie do odlegloéci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elekiroenergetycznych linii
napowietrznych, linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe; {j.:
- PN—E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.  Projektowanie
i budowa”,
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" Projektowanie
i budowa”,
- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisow tych wynika, ze projektowane linie kablowe o$wietlenia ulicznego nie powoduja
ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.



Nieruchomodéci te nie znajdujg sie w obszarze oddzialywania planowanego obiektu.
Projektowana linia o$wietlenia ulicznego przebiega w pasie drog gminnych oraz na gruncie
prywatnych wiascicieli nieruchomosci zgodnie z wykazem wiaécicieli gruntéw.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Dobdr przekroju kabli zasilajacych 1 kV i dobér zabezpieczen

Dia oéw. ul. zasilanego z 45-698)

moc catkowita — 39 x 0,07 kW = 2,73 kW,

2,73*10%/3
lh= ———— =43A
230%0,93

moc przytgczeniowa najdiuzszego projektowanego obwodu oéwietlenia ulicznego - 22 x
0,07 kW = 1,54 kW

1,54*10°%/3
lh= —————— =24A
230*0,93

zaprojektowano:

- dla kablowej linii o$w. ul. kabel YAKXS 4 x 35 mm? , gdzielgs=120A>24 A

- dia zasilania opraw o$w. ul. przewéd YDY 2(3) x 2,5 mm?, gdzie lga =30 A>0,33 A

Zgodnie z warunkami przytgczenia zabezpieczenie:

- gtéwne — projektowany wytacznik instalacyjny selektywny o warto$ci 20 A,

- zabezpieczenie obwodowe - bezpiecznik topikowy WT-00/gG o wartosci 16 A,

- zabezpieczenie projektowanych opraw o$w. ul. — zaprojektowano bezpieczniki typu
BiWtz o warto$ci 4 A zabudowane w zlgczach stupowych TB-1 — wneki stupéw.

Dia osw. ul. zasilanego z 4S-35

- przedlicznikowe — istniejace bezpieczniki topikowe zabudowane w rozdzielnicy o$w. ul.
w 4S8-35 o warto$ci 32 A nie wymagajg zwiekszenia ich wartosci,

- zabezpieczenie obwodowe - bezpiecznik topikowy BiWtz o wartosci 20 A,

- zabezpieczenie projektowanych opraw osw. ul. — zaprojektowano bezpieczniki typu
BiWtz o wartosci 4 A zabudowane w tabliczkach przytaczeniowych TB-1 we wnekach
stupow.

7.2. Obliczenia spadk6w napiegcia.

Z uwagi na niewielkg moc zainstalowanych opraw i prad obcigzenia linii kablowej rzedu 2,4 A
wystepujacy spadek napigcia jest nieistotny dia pracy opraw o$w. ul.

8. UWAGI KONCOWE.

8.1. Wykonawstwo winno byé zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami budowy
urzgdzen elektroenergetycznych, oraz zasadami bezpieczeristwa pracy.

8.2 Przed przystgpieniem do budowy linii kablowych oéw. ul. nalezy wytyczyé ich trase
i przed zasypaniem kabli nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng trasy linii
kablowych przez uprawnionego geodete.

8.3 Przed przystapieniem do budowy linii kablowych oéw. ul. nalezy zapoznaé sie
z uwagami z opinii z uzgodnienia dokumentacji projektowej i przestrzegaé je w trakcie
budowy przytgcza.

8.4 Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza,
pomiary rezystancji izolacji.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiat | Jm. | llosé Uwagi
Zestaw pomiarowo-sterowniczy SSO
kabel YKY 4 x 10 mm? m 2 -
folia PCV niebieska m 1 -
piasek m?® 0,1 -
tabliczka identyfikacyjna kabla szt 1 -
uziemienie pretowe kpl 1,0 -
ptaskownik FeZn 30x4 m 5 -
Zestaw sterowania SSO wg rys. 4 kpl 1,0 -
Linia kablowa oswietlenia ulicznego
kabel YAKXS 4 x 35 mm? m 2211 -
folia PCV niebieska m 1984 -
piasek m® 120 -
rura ostonowa DVK-75 m 240 [Arot
rura ostonowa SRS-75 m 140 Arot
rura ostonowa dwudzielna A110 PS m 25 Arot
rura ostonowa dwudzielna A160 PS m 10 Arot
tabliczka identyfikacyjna kabla szt 200 -
drobne materiaty pomocnicze - - -
Stupy o$wietlenia ulicznego
stup stalowy stozkowy CC 6m 60/144/3 szt 46 Kromiss-Bis
fundament F-100/30 szt 46 Kromiss-Bis
wysiegnik WGS 1/1,5/10 szt 46 Kromiss-Bis
tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt 46 ZPSO ROSA
bezpiecznik BiWtz/E14 - 4A szt 46 Apena
oprawa o$w. ul. Malaga 2 SGS-103/70 szt - wg potrzeb
lampa SON-T Pia Plus 70 W szt - wg potrzeb
oprawa o$w. ul. typu LED, | TRON 41,5 W szt. - wg potrzeb
przewdd YDY 450/750V - 2 x 1,5 mm? m 420 -
rurka instalacyjna RL 18 m 370 -
drobne materiaty pomocnicze - - -
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INFORMACJA _I_JOTYC;ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

<

- OBIEKT:

Oswuetlenle uhczne W - mue;scowosc Janow S droq: dmmne - ul Narc}{zowa, Liliowa,
Flo#kowa Rézana Krokusowa, Konwallowa i Tuhganowa (dz Nr 340 388 387 1590, 1570,

&) 1517

- INWESTOR

Urzad Gmln. Janéw42 253 Janow ul. Cz stochowska1

. CZESC OPISOWA ',; o
- Informac;a BIGZ dotyczy budowy kablowej instalacji oswietlenia uhcznego drég gminnych

‘przy. ulicach. Narcyzowa Liliowa, Fiotkowa, Rézana, Krokusowa, Kenwaliowa i Tulipanowa

w miejscowosci Jandw.i obejmuje w kolejnoéci nastepujgcy. zakres robét:..

¢ budowazestawu pomlarowo-sterowmczego SP+SSO przy ZK-7160 (zasnlame z stac;ji
45-698.Janéw 7-Osiedle),

-+ budowa- 2 kablowych lmu oSWIetIenla uhcznego od pro; zestawu pomiarowo-
sterowniczego SP+SSO przy ZK-7160 (zasilanie z stacp 4S-698 Janow 7 Osnedle) do
stupow-oswietleniowych L1/UG = L39/UG, = - -, .,

e budowa. kablowej linii o$wietlenia uliczhego - od |stn|ejacej rozd2|eln|cy osw. ul

- :zabudowanej na stacji 45-35 Janow 1 do:stupéw oéwietleniowych L1/UG — L7/UG,

* zabudowa'46:stalowych stupéw eswietleniowych L1/UG:=:L39/UG '(zasilanie z stacji
45-698 Janéw7 Os:edle) iL1UG~L7UG (zasulame z stacp 43-35 Janéw 1).

- Wykaz |stn|ejacych oblektow obEJmUJe
. lstmejace kablowe Ilme nN zasulane ze stacp transf 15/0 4 kV 4S-35 Janéw 114S-698
Janow 7 Os:edle .
. lstmejace kablowe l|n|e SN zasﬂajace stac_|e transf 15/0 4 (Y 4S-35 Janéw 1i4S-698
Janéw 7 OS|edIe _
o istniejace staqe transf. 15/0; 4 kV 4S—35 Janow 1i 4S 698 Janow 7 OS|edIe

- Elementem : zagospodarowanla -dziatki lub terenu stwarzajacym zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sg w/w urzadzenia i sie¢ elektroenergetyczna oraz lokainy
ruch samochodowy i maszyn rolniczych na drogach gminnych objetych inwestycja,

-  Podczas realizacji w/w robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia spowodowane:
¢ wykonywaniem wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokoséci do 2,5 m,
* wykonywaniem robét przy kiérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,0 m,
» wykonywaniem robét przy uzyciu koparki, dZzwigu i podnosnika montazowego na
samochodzie, .

- Przed rozpoczeciem pracy nalezy przeprowadzm szkolenie pracowmkow w zakresie BHP,
gdzie nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami i zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu w/w prac, zaznajomi¢ pracownikéw z zasadami postepowanla w razie
zaistnienia porazenia pradem elektrycznym, oraz w przypadku zaistnienia innego wypadku
przy pracy. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w niezbgdne narzedzia pracy, sprzet ochrony
osobistej i odziez ochronng, dostosowane do warunkéw i rodzaju wykonywanych robét.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym
Z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia to:
¢ przy modernizacji i budowie sieci elektroenergetycznej moga byé =zatrudnieni
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
pOSIadajacy wazne orzeczenie lekarskie dopuszczajgcego do wykonywania tego typu
prac i ktérzy zostali poddani w/w przeszkoleniu,
e teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych

i niezatrudnionych przy budowie, STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE



e prace na czynnych sieciach i urzgdzeniach elektroenergetycznych mogg byé
wykonywane tylko po ich wytaczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed
przypadkowym zatgczeniem i po =zalozeniu uziemien w miejscu pracy lub
w technologii prac pod napigciem,

e przy pracy podnosnika montazowego w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych nalezy przestrzega¢ zachowania przez operatora podno$nika
odpowiedniej odlegtosci od urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem, '

e prace na wysokosci pracownicy powinni wykonywaé stosujgc odpowiednie srodki
ochrony przed upadkiem z wysokosci,

e przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczyé w terenie
przysziych robot miejsca wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej,
w razie koniecznosci wykonaé reczne przekopy kontroine,

e prace wykonywane w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie srodkow technicznych zapobiegajacych obsunigciu si¢ wykopu,

o w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i rurociggéw dalsze prowadzenie robdt mozna kontynuowaé po
zidentyfikowaniu przez operatora tej infrastruktury i pod jego nadzorem,

e przy wykonywaniu rob6t w miejscach zblizenia lub skrzyzowania z czynnymi kablami
elektroenergetycznymi, sieciami gazowymi i wodociggowymi wysokiego ci$nienia
nalezy zachowa¢ szczegoéine srodki ostroznosci,

¢ w miejscach dostepnych dla oséb postronnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie wzdluz rowéw od strony przej$¢ dia pieszych barierek w kolorze biato-
czerwonym, umieszczenie w miejscach przejs¢ nad wykopami ktadek zaopatrzonych
w porecze, oznaczenie miejsc wykopdw znakami ostrzegawczymi, a po zakoriczeniu
robét wykopy powinny byé moziiwie niezwlocznie zasypane.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym planem

zagospodarowania terenu, oraz z obowigzujgcymi ptzeplsaml i normami dotyczacymi

budowy sieci i urzgdzen elektroenergetycznych oraz przepisami BHP, a w szczegoblnosci:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

e Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A,,

e Normag N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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Thit @cﬂ Made in Italy

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
E MANUTENZIONE

MOUNTING AND MAINTENACE
INSTRUCTION

- TRON

ZERO

WTFON ZERO_IM - Flgv.04 of GB0&t7

Fag. 1004

UNTING OF ATTACHMENT

€ MONTAGGIO ATTACCO _MO

@ 60-32mm

@ 42-48mm con adattatore
@ 42-48mm with adapter

@ 32mm con doppio adattatore
@ 32mm with double adapter

25Nm |

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
E MANUTENZIONE
MOUNTING AND MAINTENACE
INSTRUCTION

I TRON

ZERO

[CEEL)

Rimuovere le n°4 protezioni del vetro prima
dell’installazione finale

Remove the n°4 protection of glass before the

final installation

N° 2 grani
N°2 grub screws
M8

4mm
10Nm

© nonTAGGIO _ MOUNTING

N° 2 viti
N°2 screws

Posizione corretta del palo/braccio
Right position of the pole/bracket

__ F MAGHE (B TTALY

Posizione errata del palo/braccio
Wrong position of the pole/bracket

1 g@ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO =
el N ﬁ m E MANUTENZIONE — I—l—.uoz
7 MOUNTING AND MAINTENACE ZERO
” @ Made in Italy INSTRUCTION
° CONNESSIONE ELETTRICA

ELECTRICAL LINE CONNECTION

6 =7 mm
< 40mm
8+13mm |
<25mmg |

OO || >

Rispettare le indicazioni sulla morsettiera
Respect the indication on the mains terminal board

24mm

E necessario serrare il fermacavo sulla guaina esterna del cavo di alimentazione.

3.3Nm

1t is strictly necessary tight the external sheet of the mains cable lo the cable holder.

E ﬁ @ gﬁ ﬁ m ISTRUZIONI DI MONTAGGIO — - I—I—U 0 Z
[ _\J SSEN E MANUTENZIONE
"_x: MOUNTING AND MAINTENACE ZERO
V¥ 05 Made in Italy INSTRUCTION
490 Superficie laterale _ Side aera: 0.03m"
Superficie di base _ Base area: 0.11m"
Peso (MAX) _ Weight (MAX): 4.5kg _ 1
Coefficiente di forma: 12
Form factor: i
Massima altezza di installazione: | 15m
Max height of installation:
Ta: 50°C
Use: | _Outdoor |
IEC/EN 62471: | EXEMPT GROUP
IEC/TR 62778 | . "
RGI-RG2 (C-May): | 70+ 190m
IEC/TR 62778 | B «
RG1-RG2 (C-90): | 0.50m + 1.30m’
* In funzione della potenza ¢ dal tipo di apparecchio
* According to the wattage and the type of the luminaire
SCHEMA ELETTRICO CON NEMA SOCKET
...... NEMA SOCKET ELECTRICAL SCHEME
LM "
1]
fan) L oH = NSB :
1 1
'
N Do PD PSU | | LED |
v o (. m
DALV1-10V] ! m
_I meead e ——————————n=a=—me===as P mmm——— .
et aletelte. dnteietattebeladatatule NSB | Nema socket base
1 M Morsettiera _ Mains terminal board PD Circuito di protezione _ Protection device
F Fusibile 250Vac 10A (taglia consigliata) _ Fuse 250Vac 10A (suggested size) PSU | Ali ore LED _ LED power supply
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2008, n. 151: .
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, M INFORMATION TO THE CUSTOMERS
= telative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle Directive 2002/06/EC (Waste Electrical and

apparecchlature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento
dei rifiuti”.

|l simbolo del cassonetto barrato riportate sullapparecchiatura indica che il
prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai
rifiuti domestici. L'utente dovra, pertanto, conferire 'apparecchiatura giunta a fine
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti eletirici ed elettronici,
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dellacquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta
differenziata per |'avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientaimente compatibile, contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sul’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui & composta Fapparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del
prodotto da parte dellutente comporta Iapplicazione delle sanzioni
amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti).

mmm Electronic Equipment - WEEE): information for
users.

This product complies with EU Directive 2002/95/EC. The
crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at
the end of its useful lifespan, the product must be disposed of
separately from ordinary household wastes. The user is
responsitle for delivering the appliance to an appropriate
collection facility at the end of its useful lifespan. Appropriate
separate collection to permit recycling, treatment and
environmentally compatible disposal helps prevent negative
impact on the environment and human health and promotes
recycling of the materials making up the product. For more
information on available collection facilities, contact your local
waste collection service.

ATTENZIONE WM@ ~1% ¢

a) La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita
solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto
qualificato.

b) L'apparecchio & adatto & montaggio su superfici normalmente infiammabili.

c) L'apparecchio in classe Il deve essere installato in modo che le parti
metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dellinstallazione
elettrica collegata ad un conduttore di protezione.

d) Utilizzare solamente dispositivi che hanno un isolamento supplementare tra
morsetti 1-10¥/DALI e | morsetti di alimentazione.

8) L'apparecchio & stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative
in vigore; & necessario che linstallazione sia eseguita comettamente secondo
le istruzioni.

f) E altresi necessario conservare queste istruzioni e metterle a disposizione di
tutti gli operatori che si occuperanno della normale manutenzione.
Linadempienza di quanto sopra comporta l'automatica decadenza della
nostra respensabilita.

ATTENTION

a) The light source contained in this luminaire shall only be

R4~

replaced by the manufacturer or his service agent or a similar
qualified person

b} The luminaire can be installed close to flammable surfaces.
¢) Class Il luminaires must be installed in such a way that it is

impossible for any exposed metal part to come in conlact with
electrical components.

d) Use only devices with supplementary insulation between 1-

10V/DALI terminals and mains terminals.

e} The device has developed in compliance with the current

standards; it is y that the installation is done properly,
according with the instructions supplied.

f) The present instruction paper has to be kept for any future

maintenance operation on the luminaire. Non-compliance with
the above will a i fe AEC Huminazione Srl from
any responsibility.
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