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Dot.: postepowania prowadzonego w trybie przetargu niecograniczonego na ,, Przebudowa,
rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na
cele spoleczne wraz z zakupem wyposazenia i zagospodarowaniem przyleglego otoczenia”

1. Brak w przedmiarze pozycji dot. wyjécia na strych- klapa EI15. Prosze o dodanie do
przedmiaru odpowiedniej pozycji.
Odp.: Dodano pozycj¢ do przedmiaru

2. Brak w przedmiarze pozycji dot. montazu wylazu dachowego. Prosze o dodanie do
przedmiaru odpowiedniej pozycii.
Odp.: Dodano pozycje do przedmiaru

3. W zestawieniu stolarki rys. A9 wystepuja okna O5 — ilo$é 3 szt., zgodnie z rysunkami
obiektu okien OS5 powinno by¢ 2 szt., natomiast w przedmiarach nie ma wyszczeg6lnione
ktére okna nalezy wyceni¢. Prosz¢ o podanie wlasciwej ilosci okien O35 jaka nalezy wycenié.
Odp.: Okna zawarte s3 w przedmiarze w poz. 114

4. W zestawieniu stolarki rys. A9 wystepuja okna O7 — ilo$¢ 5 szt. zgodnie z rysunkami
powinno by¢ 6 szt., natomiast w przedmiarach nie ma wyszczegélnione ktére okna nalezy
wyceni€. Prosze o podanie wiasciwej ilosci okien O7 jaka nalezy wycenié.

Odp.: Okna zawarte sa w przedmiarze w poz. 114

5. Brak w przedmiarach drzwi D8 harmonijkowych. Prosze o dodanie odpowiedniej pozycii.
Odp.: Dodano pozycje do przedmiaru

6. Odnosnie zapytania z dnia 09.12.2019 nr 7 do pozycji 97 przedmiaréw oraz zapytania
nr 14 do pozycji 408, zgodnie z opisem w projekcie nalezy zastosowaé siatke zbrojeniowa do
posadzek. Prosz¢ o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarach.

Odp.: Dodano pozycje- do-przedmiaru -

7. W poz. 121 i 427 przedmiaru arch-kons-san sg o$cieznice drewniane natomiast wg projektu
sg oScieznice stalowe katowe. Jaki rodzaj oscieznic nalezy wyceni¢?

Odp.: We wngtrzach nalezy wyceni¢ drewniane, natomiast na zewngtrzne stalowe



8. W przedmiarach nie zastosowano foli izolacyjnej nad stropem parteru i brak styropianu nad
stropem parteru gr. 3 cm. EPS 100. Prosze o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaréw.
Odp.: Dodano do przedmiaru.

9. Dziat 2.2.13 — ocieplenie $cian i wykoniczenie elewacji — TERMOMODERNIZACJA —
brak w dziale pozycji dot. gruntowania pod tynk akrylowy. Prosze o dodanie do przedmiaru
odpowiedniej pozycji.

Odp.: Dodano do przedmiaru.

10. Dzial 4.2.1.9 — ocieplenie $cian i wykoficzenie elewacji — TERMOMODERNIZACJA —
brak w dziale pozycji dot. gruntowania pod tynk akrylowy. Prosze o dodanie do przedmiaru
odpowiedniej pozycji.

Odp.: Dodano do przedmiaru.

11. Poz. 4 — wedlug wskazanej pozycji ziemig¢ nalezy wywiezé na odleglosé 5 km. Proszg
wskaza¢ miejsce sktadowania ziemi.
Odp.: Wywoz ziemi oraz gruzu skosztorysowano z utylizacja.

12. Poz. 61 — wedlig wskazanej pozycji gruz nalezy wywiezé na odlegtos¢ 2km. Prosze
wskaza¢ miejsce sktadowania gruzu. Brak w przedmiarze pozycji dot. utylizacji tego gruzu.
Proszg o podanie w przedmiarze odpowiedniej pozycji.

Odp.: Wywoz ziemi oraz gruzu skosztorysowano z utylizacja — dodano do przedmiarow,

13. Poz. 69 — wedlug wskazanej pozycji gruz nalezy wywiezé na odleglos¢ 2km. Prosze
wskaza¢ miejsce sktadowania gruzu. brak w przedmiarze pozycji dot. utylizacji tego gruzu.
Proszg o podanie w przedmiarze odpowiedniej pozycii.

Odp.: Wywéz ziemi oraz gruzu skosztorysowano z utylizacja — dodano do przedmiaréw.

14. Poz. 75 - wedhig wskazanej pozycji gruz nalezy wywiezé na odleglos¢ 1km. Prosze
wskaza¢ miejsce sktadowania gruzu. brak w przedmiarze pozycji dot. utylizacji tego gruzu.
Prosz¢ o podanie w przedmiarze odpowiedniej pozycji.

Odp.: Wyw6z ziemi oraz gruzu skosztorysowano z utylizacja — dodano do przedmiardéw,

15. Dzial 2.2.13 — wykonczenie $cian i ocieplenie elewacji - termomodemizacja- brak
w dziale pozycji dot. kotkowania styropianu i zastosowania siatki na docieplenie.
Proszg¢ o dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.

Odp.: W pozycjach dot. termomodernizacji dodano kotkowanie oraz zastosowanie siatki

16. Dzial 2.2.13 — ocieplenie $cian i wykoriczenie elewacji — termomodernizacja —
brak w dziale poz. dot. ocieplenia 0scieZy i ich ochrony katownikami z siatkg.
Proszg o dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.

Odp.: Zawarte sg w poz. 88.



17. Poz. 97 — zastosowana w pozycji podstawa jest nieadekwatna do kosztéw wykonania
prac. Prosimy o zastosowanie pozycji podstawy NNRNKB 202 1127-02 1127-03 lub
NNRNKB 202-1126-02 1126-003 w zaleznosci od wielkosci pomieszczen.

Odp.: Zawarta podstawa jest adekwatna do kosztéw wykonania prac.

18. Poz. 98 — prosimy o zastosowanie pozycji podstawy NNRNKB 202 1130-01 Iub 02
w zaleznos$ci od wielko$ci pomieszczen.
Odp.: Zawarta podstawa jest adekwatna do kosztéw wykonania prac.

19. Poz. 126- wedlug wskazanej pozycji gruz nalezy wywiezé na odlegtosé lkm. Prosze
poda¢ miejsce skladowania gruzu. Brak w przedmiarze pozycji dot. utylizacji tego gruzu.
Proszg¢ o podanie w przedmiarze odpowiedniej pozycji.

Odp.: Wywoz gruzu skosztorysowano z utylizacjg — dodano do przedmiaréw.

20. Poz. 210- wedtug wskazanej pozycji ziemie i gruz nalezy wywiezé na odlegtosé 10km.
Prosz¢ wskaza¢ miejsce sktadowania ziemi gruzu. Brak w przedmiarze pozycji dot. utylizacji
tego gruzu. Proszg o podanie w przedmiarze odpowiedniej pozycji.

Odp.: Wywoz ziemi oraz gruzu skosztorysowano z utylizacjg — dodano do przedmiaréw.

21. Poz. 254 - wedlug wskazanej pozycji gruz nalezy wywiezé na odleglo$é 2km. Prosz¢
wskazaé miejsce skiadowania gruzu. Brak w przedmiarze pozycji dot. utylizacji tego gruzu.
Proszg¢ o podanie w przedmiarze odpowiedniej pozycji.

Odp.: Wywoéz gruzu skosztorysowano z utylizacja.

22. Dziat 4.2.19 — wykoticzenie $cian i ocieplenie elewacji - termomodernizacja- brak
w dziale pozycji dot. kotkowania styropianu i zastosowania siatki na docieplenie.
Prosz¢ o dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.

Odp.: W pozycjach dot. termomodernizacji dodano kolkowanie oraz zastosowanie siatki.

23. Dzial 4.2.19 - ocieplenie $cian i wykonczenie elewacji — termomodernizacja —
brak w dziale poz. dot. ocieplenia osciezy i ich ochrony katownikami z siatka.
Proszg o dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.

Odp.: Zawarte sg w poz. 88

24. Poz. 408 - zastosowana w pozycji podstawa jest nieadekwatna do kosztéw wykonania
prac. Prosimy o zastosowanie pozycji podstawy NNRNKB 202 1127-02 1127-03 lub
NNRNKB 202 112-02 1126-03 w zaleznosci od wielkosci pomieszczen.

Odp.: Zawarta podstawa jest adekwatna do kosztéw wykonania prac

25. Poz. 409 - prosimy o zastosowanie pozycji podstawy NNRNKB 202 1130-01 lub 02
w zaleznosci od wielkos$ci pomieszcezen.
Odp.: Zawarta podstawa jest adekwatna do kosztéw wykonania prac



26. Opis techniczny projektu budowlanego zawiera informacje o wykonaniu pokrycia
dachu na czesci istniejacej z blachy dachéwkowej, natomiast na czescei projektowane;j
pokrycie ma by¢ wykonane z papy. W przedmiarze nie przewidziano wykonania
pokrycia dachu na czgsci rozbudowy, natomiast przewidziano wykonanie otacenia
latami. Prosze¢ o ujednolicenie przedmiaru z projektem oraz uzupelnienie przedmiaru.

Odp. Poprawiono przedmiar. .

27. Brak informacji o lokalizacji witryny przeszklonej z pozycji 14 ze specyfikacji
wyposazenia meblowego. Prosz¢ o podanie lokalizacji witryny lub jej wymiarow w
celu wykonania wyceny.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢ witryne o wymiarach szerokosé: 90 cm, wysoko$¢ 190

cm oraz glebokos¢ 40 cm.

28. Brak w przedmiarach informacji o wykonaniu klapy do wyjscia na strych EI 15.
Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru.
Odp.: Dodano pozycje do przedmiaru.

29. Czy w zadaniu jest réwniez wykonanie instalacji solarne;.

Odp.: Tak

30. Czy zabudowa kuchenna jest réwniez w zaméwieniu? Jezeli tak to prosze o przestanie
wytycznych zabudowy mebli kuchennych.

Odp.: Dodano do przedmiaru 2 blaty kuchenne, montowane do $cian

31.Prosz¢ o szczegdlowe informacje dotyczace windy (czy w zaméwieniu nalezy
uwzgledni¢ winde? Jezeli tak to proszg o przestanie doktadnych wytycznych jaka to
ma by¢ winda poniewaz w projekcie nie jest to uwzglednione).

Odp.: Winda z napgdem elektrycznym, kabina min. 110 x 140, szyb zelbetowy, wyglad

kabiny do uzgodnienia z inwestorem.

32. Proszg¢ o wytyczne dotyczace projektowanej windy, wielkosé kabiny, rodzaj napedu
oraz wyglad kabiny.

Odp.: Winda z napgdem elektrycznym, kabina min. 110 x 140, szyb zelbetowy, wyglad

kabiny do uzgodnienia z inwestorem

33. Specyfikacja wyposazenia meblowego zawiera lodéwke do zabudowy, zmywarke oraz
plyt¢ grzewczg , natomiast nie zawiera mebli kuchennych.

Proszg o informacje czy meble kuchenne nie s przedmiotem realizacji zadania.

Odp.: Dodano do przedmiaru 2 blaty kuchenne, montowane do $cian

Jednoczesnie informuje, iz mysl zapiséw SIWZ ppkt. 3.2.

"Przekazane przez zamawiajacego przedmiary robét stanowia jedynie opis przedmiotu
zaméwienia, sg elementem pomocniczym, a nie podstawa wyceny prac budowlanych, majg na
celu utatwi¢ Wykonawcy sporzgdzenie oferty."



oraz w mys$l zapisoéw SIWZ pkt. 12:

[...] "cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamowienia."

Zatgczniki:
Poprawiony przedmiar robét



